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WYJASNIENIE TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

w postepowaniu o udzielenie zamdwienia pn.
,Odnawialne Zrodla energii w Gminie Minsk Mazowiecki - fotowoltaika”

Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579) ponizej przedstawiam tre$¢ zapytania, jakie wptynglo do
Zamawiajgcego wraz z wyjasnieniem.

Zapytania nr 1

Zamawiajacy podaje w punkcie XII: kryteria sposob punktowania mocy paneli. Punktacja
wydaje si¢ by¢ nielogiczna, bowiem Zamawiajacy pomieszal moduly 60 ogniwowe z modutami
72 ogniwowymi , ktére maja zupetnie rozne wymiary. Moduly 60 majg wymiar 1640mm-
1650mm na 992mm-999mm, za$ moduly 72 ogniwowe to 1960mm-1970mm na 992-999mm.
Zatem jak wykazano trudno te moduly poréwna¢. Poza tym obecnie maksymalna
moc moduléw z 60 ogniwami to 300-305Wp, modulow z 72 ogniwami to 360-
365Wp. Whasciwym poréwnaniem bylaby zatem proporcja i punktowanie mocy wynikajgcej
z zajmowanej powierzchni np. m2, lub stworzenie 2 tabel dla moduléw 60 ogniowych i 72
ogniowych. Zatozenie ze Wykonawca moze uzy¢ moduly 72 ogniwowe o mocy 295Wp to
wyrazenie zgody przez zamawiajacego na zastosowanie moduléw o najnizszej jakosci,
zastosowanie modutéw 60 ogniwowych o mocy 355Wp i wigcej jest niemozliwe , bo takich
moduléw po prostu nie ma. Sugerujemy zatem zmiang tego kryterium na :
»  Moduly 60 ogniwowe :295Wp-0 pkt, 300Wp i wigcej —25 pkt,
»  Moduly 72 ogniwowe 345Wp- 0 pkt. 355WP i wigcej —25 pkt.
» Lub
»  Moduly 0 mocy nie mniejszej niz 295Wp i proporcji mocy do powierzchni ponizej
180Wp/m2 — Opkt
»  Moduly 0 mocy nie mniejszej niz 295Wp i proporcji mocy do powierzchni powyze;
180Wp/m2 — 25 pkt

Odpowiedz

Zamawiajacy w zakresie kryterium oceny ofert - Parametry techniczne paneli
fotowoltaicznych - Moc znamionowa modulu fotowoltaicznego dokona zmiany tresci
SIWZ.




